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Energie-Checkliste
Projektangaben ; ;
Bezeichnung Projekt: WE-Nr:  Adresse:
Erweiterung Schulen Nikolausstr. Nikolausstr. 51 - 55 in Kéln Siilz
ifd. |Kap. Thema liegt vor Anmerkung
Nr.
(wenn nein, bitte Begriindung und/oder Anlage beifiigen)
1 |1a Tageslichtkonzept erarbeitet, [] ja |Klassenrdume aufgrund Nordorientierung ohne auRenliegenden
Lichtumlenksysteme 7] nein Sonnenschutz
beriicksichtigt
2 |1b Neubauten: Einhaltung des [] ja [Vorgaben EnEV 2014
Passivhausstandards (4] nein
3 |1b Modernisierungsvorhaben: ] ja
Passivhaus-Bauteile 0. U-Werte 7] nein
nach Leitlinien
4 |1b Warmetechnisch verbesserter [v] ja
Randverbund bei Fenstern [] nein
5 |1b MaRnahmen fir sommerlichen [¥] ja aya
Warmeschutz vorgesehen ] nein | bed Novd -t es k- TFagsqole <2.§ .rP.. ) m sgi._a..m:rr gnﬂ
& |2 Fernwarmeversorgung mdglich [4] ja
und geplant [] nein
I |2 Ermittlung der Heizwérme-leistung| [7] ja |Berechnung dem Entwurf beigefigt
nach Rechenverfahren [7] nein
(ausfihrlich oder vereinfacht)
8 | 2 Auslegung der Systemtemp- [] ja [|Fernwarme der Liegenschaft mit héheren Temperaturen bis 90 ° C;
eraturen auf eine Spreizung von [¥] nein [daher 70/50 gewahit.
max. 60/40° C
8 | 2 Untersuchung Einsatz alternative []ja [Fernwérme im Bestand vorhanden
Heizungstechnik mit [7] nein
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
10 | 2 Aufteilung der Heizkreise nach ] ja Siehe Anlagenschemen Heizung
unterschiedlichen Raumtemper- (], nein
raturen und Nutzungsbereichen
11 | 2 Thermostatventile mit fest @ ja
einstellbarer oberer Temperatur- [/ nein
begrenzung und Frostschutz :
12 |3a Einsatz regenerativer Energien (] ja Keine regenerative Warmeerzeugung da Fernwarmeanschluss
zur Strom-, Warme- und (=] nein
Trinkwarmwassererzeugung mit
Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung
13 |3b Ist die Dachflache fiir @ ja Baufeld A Flachdach Uber 3. OG: ca. 210 m?
Photovoltaikanlage geeignet? [Z] nein (geringe Verschattung durch geplante Bdume)
FlachengréfRRe in m2. Flachdach/ — [Baufeld D Flachdach tber 3. OG: 400 m?
Schragdach mit Neigungswinkel (deutliche Verschattung durch bestehende Baume)
14 |3c Installation der PV-Anlage durch []ja [|Eine Photovoltaikanlage ist auf Grund der schon auf dem Gelande
Gebaudewirtschaft? [] nein betriebenen PV-Anlagen und daher benétigter Lastgangzahler nicht
wirtschaftlich.
15 | 4 Bei Sanierungsvorhaben: [] ja [|keine Sanierung
Nachriistung RLT-Anlage [4] nein
16 | 4 Warmerickgewinnungssysteme ] ja WRG-Grad fir alle Anlagen tber 75%
mit entsprechender (] nein :

Riickwarmezahl vorgesehen
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Projektangaben
Bezeichnung Projekt: WE-Nr:  Adresse:
Erweiterung Schulen Nikolausstr. Nikolausstr. 51 - 55 in Kéln Stilz
Ifd. |Kap. Thema liegt vor Anmerkung . =
Nr.
(wenn nein, bitte Begriindung und/oder Anlage beifiigen)
17 | 4 Einhaltung "Grenzwert [¥] ja |Grenzwert im Durchschnitt unterschritten
Elektroenergiebedarf' von ] nein
1.800 W/m®s bei RLT-Anlagen
18 | 4 Kuhlung von Sonderzonen [7] ja |keine Sonderzonen
erforderlich [4] nein
19 | 4 Beriicksichtigung der freien [] ja |Keine Kélteanlage zur Raumkiihlung vorgesehen
Kihlung bei geplanten [Z] nein
Kalteanlagen
20 | 5 Bei Nachriistung RLT-Anlage ] ja keine Nachriistung
Regelung/ Steuerung durch [7] nein
Automationsstation
21 | 5 Automationsstationen (AS) mit ] ja
Optimierungsprogrammen |t. (] nein
Leitlinien (Anhang Anforderungen
Geb&udeautomation)
22 | 5 Erweiterung AS Bestand, [] ja [Neue AS fur Baufeld A und D,
Angaben Bestand: [7] nein | Erweiterung AS Heizzentrale KG Bauteil A, Fabr. Kieback&Peter,
Fabrikat, Typ, Alter (ca.) Typ DDC 300, Baujahr ca. 2008
23 | 5 Dateniibetragung der AS zur [] ja
Bedien- und Managementebene [] nein
des Energiemanagement.
(Objekte Sondervermogen GW)
24 | 6 Einhaltung der Durchfluss- 7] ja
Mengenbegrenzung bei WC- [] nein
Spulung,Waschtischen und
Duschen
25 | 6 Trockenurinale und Selbst- [] ja [Trockenurinale nicht mehr gewiinscht
schlussarmaturen vorgesehen [v] nein
26 | 6 Warmwasserbereitung gem. [] ja |Dezentral elektrisch nur fiir Kiiche, Behinderten-WC,
Vorgaben (zentral/dezentral) [] nein | NW-Fachklassen, Pumi-Raume
27 | 6 Versickerungsflachen fiir Hof-, [] ja [nutzbare Freiflichen wegen Innenstadtiage zu gering
Wege- und Dachentwésserung 7] tnes :
vorgesehen e
28 | 6 Beigr. AuRen- und Grinflachen: [] ja |Nach Angebe des Freifiachenplaners fiir das Projekt nicht sinnvoll
Regenwassernutzung zur [4] nein
Grinflachenbewasserung
29 |7 Vorlage von Tabelle mit Ziel- und [¥] ja |BT A Kennwert Beleuchtung Installiert: ca. 5,1 W/m?
Planwerte der installierten [] nein
Beleuchtung je Raumtyp: BT D Kennwert Beleuchtung Installiert: ca. 4,8 W/m?
Summen-Ergebnis hier angeben
30 |7 Beschreibung Grundkonzept fiir [7] ja [Halbautomatikbetrieb gem. BQA
die Steuerung der Beleuchtung [] nein

einschlieflich Funktionsschema
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Projektangaben = e
Bezeichnung Projekt: WE-NTr: Adresse:
Erweiterung Schulen Nikolausstr. Nikolausstr. 51 - 55 in Kéln Siilz
Ifd. |Kap. Thema liegt vor Anmerkung
Nr.
(wenn nein, bitte Begriindung und/oder Anlage beifiigen)
31 | 7 Beschreibung Schnittstellen/ (] ja keine Verkniipfungen geplant
Signalaustausch zu anderen [7]. rein
Gewerken (Bussysteme,
Signalaustausch, z.B. Présenz
Beleuchtung -> Luftungsanlagen)
32 | 7 Leistungsmessung fir Gesamt- [¥] ja |nur fiir Bereich Kiiche
anschlusswert > 30kW [] nein
33 | 7 Konzept zur Leistungsspitzen- [] ja |keine geeigneten Geréate fir Abschaltung vorhanden
reduzierung fiir Gesamtan- [] nein
schlusswert > 50kWV liegt vor
34 [7 Motoren entsprechen [4] ja
Energieeffizienzklasse eff1 [] nein
35 | 7 Elektrogerate mit Pradikat [] ja |keine entsprechenden Gerite im Planungsumfang
Energieeffizienz [4] nein
36 | 8 Konzeption Energiezahler [4] ia [Separate Stromzahlung fiir Bauteil A, den Kiichenbereich und
It. Leitlinien [] nein |Bauteil D, Wasserzahlung fiir Kiiche
Planungsstand (Datum): Vorlage fiir:
(] Vorplanung [JWeiterplanungsbeschluss
[4] Entwurfsplanung [v]Baubeschluss

[] Sonstiges

Kommentar 261/43 - Energiemanagement:

Wiedervorlage bis:

Datum/Unterschrift Projektleitung GW

A2/hote (i

(Lebe

Datum/Unterschrift 2
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