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Achtung! Höhendifferenz zu der alten Plangrundlage!

Höhenangaben im Plan nach aktuellem Vermessungsplan vom 30.09.2014.

Rohbauhöhen basieren auf den Fertighöhen des aktuellen Vermessungsplan

(angenommener Fußbodenaufbau: 8cm (Nebenräume 3cm).
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Plan B-OB-GR-0001

Plan B-OB-GR-0004

A

Schnitte E-OB-QS-0001

Grundriss Ebene -1 + Grundriss/Schnitt Ausgang Kattenbug E-OB-GR-0002

E-OB-GR-0003Grundriss + Schnitte Fußgängertunnel / Verbindungsgang 

E-OB-GR-0004Grundriss Ebene 0

Grundriss Ebene -2 / -3 E-OB-GR-0001

28.11.2016 Campa

ENTWURFSPLANUNG

10.02.2017 Gronmayer

10.02.2017 Campa

Ebene -1  Deckenspiegel E-OB-DH-0001

Ebene -2 / -3  Deckenspiegel E-OB-DH-0002

Ebene -2 Rauchschürze E-OB-DE-0001

Hinweise:

Schließen der Wandöffnungen in

Brandschutzqualität der Wand nach

Freigabe INGE SP / RC - TGA

Fluchtwegpiktogramme:

Siehe Planung INGE SP / RC - TGA

Brandschutztüren im Bestand teilweise mit

Asbestfüllung gemäß Gutachten.

H. Melchert

07.03.2017

F. Hollekamp

06.03.2017

H. Grimsehl

28.03.2017

H. Baumer

08.03.2017
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